NOTES:

1. DETECTOR CHECK (DC) VAULT SIZE = 36" x 60"
   WATER METER (M) VAULT SIZE = UP TO 1" LINE = MBX-1
   > 1" AND ≤ 2" = 18" x 36"
   > 3" = 36" x 60"

2. SEE PU DETAIL NO. 16-2